
河北省建筑工程概算定额宣贯材料

河北省工程建设造价管理总站

综 合 说 明

一、定额的适用范围、作用

1.本定额适用于河北省行政区域内的一般工业与民用建筑的新建、扩建工程（包括旧建筑的接层工程）。

一般工业与民用建筑的改建工程、修缮工程、市政工程、园林绿化工程项目等可按现行河北省消耗量定额执行。

2.本定额是编制建筑工程设计概算的依据，也是编制投资估算指标的基础。

二、定额的基本内容

河北省建筑工程概算定额共17章，总计436个子目。其中：

第一章    基础工程，共14个子目
第二章    混凝土工程，共52个子目
第三章    砌体工程，共15个子目
第四章    墙面装饰，共42个子目
第五章    门窗及木作工程，共32个子目
第六章    楼地面工程，共54个子目
第七章    天棚工程，共18个子目
第八章    屋面工程及防水工程，共31个子目
第九章    耐酸、防腐工程，共49个子目
第十章    构筑物工程，共11个子目
第十一章  厂区附属工程，共47个子目
第十二章  脚手架工程，共9个子目
第十三章  垂直运输工程，共13个子目
第十四章  建筑物超高费，共3个子目
第十五章  大型机械一次安拆及场外运输，共24个子目
第十六章  装配式混凝土结构工程，共16个子目
第十七章  装配式钢结构工程，共6个子目
2018建筑工程概算定额删除了已滞后和不常用的项目，补充了新工艺、新技术、新材料相应项目，具体详见各章节说明。

三、定额使用的说明

1.本定额包含的内容是按工程常规做法编制的，在编制设计概算时，可根据工程实际做法进行调整。

2.本定额的综合用工单价、材料价格、施工机械台班单价为现行河北省消耗量定额基期价，在编制设计概算时，可以进行调整。

综合用工单价可以按照省建设行政主管部门或造价管理机构发布的指导价调整，也可以根据项目实际情况按照市场价格调整。材料价格、施工机械台班单价可以按照造价信息或市场行情确定。

3.零星工程指由于初步设计深度因素或特殊情况导致的概算定额不能包括的工程项目内容。零星工程包干费按工程项目实体和可竞争措施项目之和的3%～5%计取，具体费率应根据工程复杂程度和设计深度等因素，由概算编制者自主确定。
4.安全生产、文明施工费按工程总造价(不包括安全生产、文明施工费和税金) 的5.88%计取。如遇政策调整，按政策文件执行。

四、注意事项

1.本定额中各项目的工作内容包括已综合子目的全部施工过程，除说明主要工序外，次要工序虽未说明但均已包括在内。

2.本定额中各项目“主要材料”栏中的“其他材料”是因版面篇幅所限未能显示材料的材料费合计，如需调整，可参照“综合”栏中所列消耗量定额编号分析后调整。

3. “综合”栏中的消耗量定额编号，字母A代表建筑定额，字母S代表综合市政定额，字母T代表借用天津定额，字母L代表综合绿色建筑工程定额，字母Z代表综合装配式定额，字母G代表项目名称或材料进行了调整。

4.本定额未包括的项目可参照现行河北省消耗量定额或市场价格计算。

第1章 基础工程

一、主要内容及特点

本章主要包括机械挖土方、打桩工程、混凝土基础。混凝土基础未包括钢筋制作安装的工作内容，在第二章混凝土工程相应项目中综合考虑。

二、与05概定额的比较

基础工程原有84项，删除73项，调整（保留）11项，新增3项，现有14项。

（一）增加项目

增加“打预制管桩”2个子目，“CFG桩”1个子目。

（二）删除项目

删除“推土机推土”、“自卸汽车运土方”3个子目，“打桩工程”25个子目，“基础垫层”10个子目，“砖石及混凝土基础”25个子目，“地下室钢筋混凝土墙”10个子目。

（三）调整项目

1.调整“机械挖土方”6个子目。将“人工土、石方平整场地”调整为“人工平整场地”，机械挖土方子目增加了土方1km以内场内堆放、回运及机械钎探工作内容，将土壤类别由普（坚）硬土改为三类土，土方运距由10km调整为20km。

2.调整“钢筋混凝土灌注桩（长螺旋钻机成孔）”2个子目。增加了试验桩、凿桩头、人工挖土方、回填土、自卸汽车运土、自卸汽车运建筑垃圾、承台垫层、承台混凝土、模板、钢筋、混凝土泵送工作内容，将土壤类别由一、二级土改为砂土、黏土，土方运距由10km调整为20km。

  3.“带形基础”子目合并。“无梁式带形基础”、“有梁式带形基础”合并为“带形基础”1个子目，删除了人工挖地槽、回填土、土方运输、钢筋制作安装及运输，增加了混凝土泵送工作内容，模板调整为现浇混凝土复合木模板。

4.调整“独立基础”1个子目。删除了人工挖地坑、回填土、土方运输、钢筋制作安装及运输，增加了混凝土泵送工作内容，模板调整为现浇混凝土复合木模板。

5.“满堂基础”合并。“有梁式满堂基础”、“无梁式满堂基础”合并成“筏板基础（满堂基础）”1个子目，删除了素土垫层、灰土垫层、钢筋制作安装及运输，增加了混凝土后浇带、后浇带模板及混凝土泵送工作内容，模板调整为现浇混凝土复合木模板。

三、章节说明

（一）机械挖土方项目按干土编制，干、湿土的划分以地质勘测资料为准，含水率≥25%时为湿土。挖湿土时，人工、机械乘以系数1.15。

（二）机械挖土方项目中包括了机械挖不到地方的人工挖土，不得另行计算。

（三）桩基工程按灌注桩和管桩考虑的，设计类型不同时，可进行调整。

（四）本章混凝土模板以复合木模板为主考虑的，材质不同可以换算。

（五）本章未包括降水、护坡项目，发生时另行计算。

四、工程量计算规则

（一）机械挖土方按建（构）筑物基础底部外边线（不含垫层）围合的底面积，乘以挖土深度（室外设计地坪至基础底部）按体积以“m³”计算。

（二）灌注桩按设计桩长乘以桩外径横截面面积以“m³”计算。管桩按设计桩长（包括桩尖）以延长米计算。

（三）条形基础均按设计轴线长度乘以基础横断面面积以“m³”计算。不扣除T形接头重叠部分、暖气沟通过的孔洞及构造柱所占的体积，靠墙暖气沟挑砖部分亦不增加。 

（四）满堂基础及独立基础按设计尺寸以“m³”计算。

五、其他需要说明的事项

1.混凝土按预拌混凝土考虑，混凝土泵送费按深度40m以内考虑，设计不同时可以调整。

2.独立基础及带形基础未综合土方项目，按本章机械挖土方相应项目另行计算。

3.本章各项目中综合的土方运输按20km考虑，设计不同时可以调整。

第二章  混凝土工程

一、主要内容及特点

本章主要包括现浇钢筋混凝土和钢筋制作安装。混凝土工程按不同工程类型、不同结构形式单独列项。

二、与05概算定额的比较

本章综合了05概算定额第二章混凝土工程，第九章楼梯、阳台、雨篷、挑檐及其他混凝土工程，第十四章商品混凝土工程，并进行了调整。删除99项，调整18项，新增34项，现有52项。

（一）增加项目

增加“斜梁”、“螺旋楼梯”、“明沟”、“钢筋制作、安装”共31个子目。

（二）调整项目

1.调整“基础工程”子目1个：“现浇钢筋混凝土基础梁”子目删除人工挖地槽、回填土，土方运输、钢筋制作安装及运输，增加了对拉螺栓、混凝土泵送、后浇带工作内容；模板调整为现浇混凝土复合木模板。
2.调整“混凝土工程”子目11个：

“矩形柱”、“圆形及正多边形柱”、“异形柱”3个子目，删除钢筋制作安装及运输、抹灰涂料，增加了对拉螺栓、混凝土泵送工作内容；模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板。

“单梁连续梁”、“异形梁”、“拱形梁”、“弧形梁”4个子目，删除钢筋制作安装及运输、抹灰涂料，增加了对拉螺栓、混凝土泵送、后浇带工作内容；模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板。

“无梁板”、“平板”、“拱形板”、“斜板”4个子目，删除钢筋制作安装及运输，增加了混凝土泵送、后浇带工作内容；模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板。

3.调整“墙体工程”子目3个：

将“钢筋混凝土电梯井壁直形壁250mm”、“钢筋混凝土电梯井壁直形壁每增减10 mm”合并为“电梯井壁（直型壁）”1个子目。

“钢筋混凝土直形外墙300mm”、“钢筋混凝土直形外墙每增减10 mm”、“钢筋混凝土直形内墙250mm”、“钢筋混凝土直形内墙每增减10 mm”4个子目合并为“直型墙”1个子目。

“钢筋混凝土弧形外墙200mm”、“钢筋混凝土弧形外墙每增减10 mm”、“钢筋混凝土弧形内墙250mm”、“钢筋混凝土弧形内墙每增减10 mm”4个子目合并为“弧形墙”1个子目。

以上子目在05概算定额的基础上删除钢筋制作安装及运输、抹灰涂料，增加了对拉螺栓、混凝土泵送、后浇带工作内容；模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板。

4.调整“楼梯、阳台、雨篷、挑檐及其他混凝土工程”4个子目：将现浇混凝土楼梯不同装饰面层的4个子目合并为“整体楼梯”1个子目，删除装饰装修工作内容。

“现浇混凝土阳台”、“现浇混凝土雨篷”、“现浇混凝土挑檐”，删除钢筋制作安装及运输、抹灰涂料，增加了混凝土泵送工作内容；模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板。

（三）删除项目

1.删除“基础工程”42个子目：钢筋混凝土灌注桩8个子目，钻孔灌注混凝土桩5个子目，钢筋混凝土桩承台2个子目，带型基础5个子目，独立基础1个子目，杯型基础1个子目，满堂基础2个子目，无筋混凝土设备基础4个子目，钢筋混凝土设备基础4个子目，地下室钢筋混凝土外墙8个子目，钢筋混凝土内墙2个子目。

2.删除“混凝土工程”3个子目：拱形梁、弧形梁合并为一个子目，叠合梁1个子目，半球壳板1个子目。

3.删除“墙体工程”47个子目：砖砌外墙3个子目，砖砌内墙2个子目，外墙19个子目，内墙12个子目，钢筋混凝土电梯井壁直形壁1个子目，钢筋混凝土直形外墙1个子目，钢筋混凝土直形外墙大钢模板墙2个子目，钢筋混凝土弧形外墙1个子目，钢筋混凝土直形内墙2个子目，钢筋混凝土大钢模板内墙2个子目，钢筋混凝土弧形内墙2个子目。

4.删除“楼梯、阳台、雨篷、挑檐及其他混凝土工程”7个子目：现浇混凝土楼梯3个子目，现浇混凝土池槽、栏板、零星构件3个子目，泵送混凝土增加费1个子目。

三、章节说明

（一）本章未综合装饰工程项目，装饰工程按本定额相关项目执行。

（二）本章混凝土泵送按檐高 100m 以内考虑，如檐高超过 100m 时，可根据现行消耗量定额调整。

（三）本章混凝土模板以复合木模板为主考虑的，材质不同可以换算。

（四）本章已综合考虑支模高度超过 3.6m部分的项目。

（五）本章钢筋制作安装是按照常见工程测算编制的，特殊情况可以调整。装配式混凝土结构工程钢筋制作安装除按正常结构类型计算外，非装配部分钢筋另增加20%用量，即按（1-装配率）×1.2系数执行相应项目。

四、工程量计算

（一）现浇钢筋混凝土梁按轴线长度乘以构件横断面面积以“m³”计算。

（二）钢筋混凝土柱均按设计实体积计算，依附在柱上的牛腿及悬臂梁应并入柱工程量内合并计算。柱高按柱基上表面或楼板上表面至柱顶上表面的高度计算。无梁楼板的柱高，应自柱基上表面或楼板上表面至柱头（柱帽）的下表面的高度计算。

（三）现浇混凝土板按图示尺寸净面积乘以厚度以“m³”计算。

（四）钢筋混凝土墙按图示墙轴线长度乘以墙高及厚度以“m³”计算。计算各种墙体体积时，扣除门窗洞口体积。

（五）楼梯以图示轴线尺寸按水平投影面积以“㎡”计算。

（六）阳台、挑檐天沟、雨篷均按伸出墙外的水平投影面积计算。阳台、雨篷伸出墙外大于 1.5m时，梁、板分别计算。

（七）钢筋制作安装区分工程不同结构形式，按建筑面积以“㎡”计算。

（八）建筑物闷顶部分钢筋制作安装，按照闷顶层水平投影面积的80%计算面积；挑檐宽度大于1.5m的按照挑檐水平投影面积的50%计算面积。

第三章  砌体工程

一、本章主要内容及特点

本章主要包括砖砌内外墙，砌块内外墙（硅酸盐砌块、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块和承重混凝土小型空心砌块），多孔砖内外墙，承重空心砖内外墙，毛石墙。

二、与05概定额的比较

05概算定额混凝土墙体划归第二章混凝土工程，墙面装饰项目划归第四章墙面装饰工程，本章保留砌体工程。由原来的10个小节缩减为2个小节，删除383项，新增6项，调整9项，现有15项。

（一）增加项目

1.增加“砌块外墙（轻骨料混凝土小型空心砌块、承重混凝土小型空心砌块）”2个子目。

2.增加“砌块内墙（轻骨料混凝土小型空心砌块、承重混凝土小型空心砌块）”2个子目。

3.增加“承重空心砖（外墙、内墙）”2个子目。

（二）删除项目

删除“框架间墙”、“毛石墙及石柱”、“现浇钢筋混凝土墙”、“填充保温墙”、“间壁墙”、“隔断”、“墙面装饰”、“幕墙”等小节，仅保留9个项目名称（且工作内容和含量也发生较大的变动），共删除383项。

（三）调整项目

1.调整“砖砌内、外墙”子目，将砖砌内、外墙子目不分墙厚简化为2个子目，删除墙面抹灰涂料、砌体内钢筋加固、钢筋制作安装及运输，增加了混凝土泵送的工作内容。

2.调整“砌块内、外墙（硅酸盐砌块、加气混凝土砌块）”4个子目，删除墙面抹灰涂料、砌体内钢筋加固、钢筋制作安装及运输，增加了混凝土泵送的工作内容。

3.调整“多孔砖内、外墙”2个子目，将多孔砖内外墙子目不区分墙厚简化成2个子目，删除墙面抹灰涂料、砌体内钢筋加固、钢筋制作安装及运输，增加了混凝土泵送的工作内容。

4.调整“毛石墙”1个子目，将毛石墙2个子目合并成1个子目，删除墙面抹灰涂料、钢筋制作安装及运输，增加了混凝土泵送的工作内容。

三、章节说明

（一）本章未综合装饰工程项目，装饰工程按本定额相关章节项目执行。

（二）外墙砌体已综合考虑了外墙砖挑檐、腰线及其他艺术形式。

（三）墙砌体已综合混凝土圈梁、过梁、构造柱、压顶。

（四）需要注意的事项：本章未综合钢筋制作、安装项目，钢筋制作、安装已在第二章混凝土工程相关项目中综合考虑。

 四、工程量计算

（一）砖墙及各种砌体墙均以轴线长度乘以高度及厚度，以“m³”计算。扣除门窗洞口体积，不扣除框架梁、柱、圈梁、过梁、压顶、板头以及单个面积在0.3㎡以内的孔洞所占的体积。

（二）墙身高度按下列规定计算：

1.外墙墙身高度：斜（坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架、有檐口天棚者，算至屋架下弦底面另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底加300mm；出檐高度超过600mm时，应按实砌高度计算；平屋面算至钢筋混凝土板底。

2.内墙墙身高度：位于屋架下弦者，其高度算至屋架底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底；有框架梁时算至梁底面；如同一墙上板高不同时，可按平均高度计算。

3.内外山墙墙身高度按其平均高度计算。

（三）需要注意的事项

本章仅适用于砌体项目，其他墙体执行本定额其他章节相应项目。

五、其他需要说明的事项

1.混凝土按预拌混凝土考虑，砌筑砂浆按干混砂浆考虑，混凝土泵送费按檐高100m以内考虑，设计不同时可以调整。

2.混凝土模板以复合木模板为主考虑的，材质不同可以换算。

3.过梁混凝土按现浇考虑，过梁模板按组合式钢模板考虑，设计不同时可以调整。

4.砌体项目不再区分是否为框架间墙，已在相应项目中综合考虑。

第四章  墙面装饰工程

一、定额的适用范围、作用

本章包含墙面抹灰、石材墙面、墙柱面装饰层、墙面油漆涂料、幕墙、间壁墙及隔断、12J1墙面装饰做法、墙体隔热工程内容。

本章抹灰砂浆均为干混砂浆，多数子目为综合子目，包括了工程做法的所有工序，便于应用。

二、与05概定额的比较

墙体工程原有383项，删除362项、调整17项(有两项合并为一项，现有16项)、新增22项，保留4项，共42项。
（一）增加项目

增加“墙面抹预拌砂浆”、“外墙铝塑板、铝单板”、“半隐框玻璃幕墙”、“卫生间成品隔断”、“铝合金扣板墙单面、双面”、“12J图集常用墙面装饰”、“墙体隔热”共22个子目。
（二）删除项目

删除各种墙体、墙面装饰116子目，“填充保温墙”4个子目，“间壁墙及墙龙骨”34个子目，“水刷石墙面”、“干粘石墙面”、“斩假石墙面”、“拉毛墙面”、“外墙喷涂滚涂弹涂”43个子目，“陶瓷锦砖、瓷砖、面砖墙面”10个子目，“挂贴预制水磨石”、“挂贴大理石”、“碎拼大理石”、“粘贴大理石”、“干挂大理石柱面”、“大理石包柱面”、“花岗岩墙面”32子目，单项规格木龙骨、钢龙骨等项目、各种玻璃面、人造革等装饰58个子目，墙板面层34个子目，油漆、涂料等面层29个子目，“镀锌钢板墙面”1个子目，“铝塑板幕墙”1个子目。

（三）调整项目

1.调整“干挂大理石墙面密缝”、“墙面勾缝”2个子目，增加了钢龙骨及钢龙骨刷防锈漆的工作内容。

2.调整“石膏板墙面”、“粘贴铝塑板”2个子目，增加了木龙骨、细木工板基层及相应防火涂料的工作内容。

3.调整“铝合金装饰板墙面”、“粘贴矿棉板”2个子目，增加了C型轻钢龙骨的工作内容，且综合了不同的龙骨形式。

4.调整“抹灰面调和漆”、“抹灰面乳胶漆两遍”、“抹灰面乳胶漆三遍”、“内墙涂料三遍成活”、“外墙涂料”、“墙面贴装饰纸（不对花）”、“墙面贴装饰纸（对花）”、“墙面贴织锦缎”8个子目，将墙面贴装饰纸合并为一个子目，现共7个子目，增加了满刮防水腻子三遍的工作内容。

5.调整“全玻璃幕墙点支式”1个子目，将点支式分为立柱式占90%，拉索式占10%。

6.调整石膏板墙2个子目，删除了内墙涂料两遍的工作内容，石膏板墙面上的装饰工程，另套墙面装饰子目。

 （四）保留项目

1.保留“抹灰面调和漆每增减一遍调和漆”子目。

2.保留“全隐框玻璃幕墙”、“明框玻璃幕墙”、“全玻璃幕墙挂式”3个子目。
三、章节说明

（一）本章内墙瓷砖、矿棉吸音板墙面、玻璃棉毡铝板网吸音墙、真石漆外墙面、外墙面砖是按12J1墙面工程做法综合编制的，按无防水考虑，如有防水要求时，按楼地面工程相应子目套用。

（二）本章中的所有涂料、刷漆子目均综合了刮腻子项目，不再单独计算。

（三）干挂石材项目已包括了墙面钢龙骨项目，不再单独计算。

（四）卫生间成品隔断是按三聚氰胺隔断编制的，材质不同时可以调整材料单价，若替换消耗量定额子目，消耗量不变。

（五）外墙装饰中已考虑外墙挑檐、腰线及其他凹凸造型，不论墙面造型如何均按定额执行。

四、工程量计算

（一）内外墙面抹灰，按内外墙轴线长度乘以抹灰高度，以“m²”计算，扣除门窗洞口、空圈所占的面积，不扣除踢脚线及0.3m2以内的孔洞面积。附墙柱侧壁、门窗洞口及孔洞侧壁面积已综合考虑在项目内，不另计算。内墙抹灰高度：有墙裙时，自墙裙顶算至天棚底或板底面；无墙裙时，其高度自室内地坪或楼地面算至天棚底或板底面；天棚有吊顶者，内墙抹灰高度算至吊顶下表面另加10cm计算。

（二）内外墙保温、油漆、涂料工程量计算同抹灰计算规则。

（三）块料及石材面层按实贴面积以“m²”计算。

（四）墙面龙骨、基层及装饰板面层按面层外围尺寸展开面积以“m²”计算。

（五）玻璃幕墙按框外围面积以“m²”计算。

（六）间壁墙均以轴线长度乘以设计高度，扣除门窗框外围面积及洞口面积，但不扣除0.3m2以内的孔洞面积，以  “m²”计算。

（七）卫生间隔断按图纸蹲位个数计算。
五、其他需要说明的事项

1.干挂石材钢龙骨含量按20 Kg/m2考虑。设计造型复杂可以另行计算。
2.卫生间成品隔断按5㎡/蹲位考虑，设计超过此面积可以进行换算。

第五章   门窗工程

一、定额的适用范围、作用

本章包含木门和金属门、厂库房及围墙大门、特种门、其它门、金属窗及其它工程内容。

门窗均按成品门窗现场安装编制，实际不同时可根据设计进行材料单价调整。

二、与05概定额的比较

门窗工程原有187项子目，删除166项、调整20项(其中有2个三项合并为一项，3个两项合并为1个子目，现有子目13项)，增加18项，保留1项，现有32项。
（1） 增加项目

增加成品木门单扇、双扇2个子目，“成品断桥铝合金门”、“防火卷帘门”、“钢围墙大门”、“电动推拉大门”4个子目， “手术室气动门”1个子目，“钢筋混凝土人防门及钢结构人防门”2个子目，“防盗门”、“电子对讲门”、“电子感应横移门”、“旋转自动门”、“玻璃门”5个子目，“成品断桥铝合金窗”、“电梯门套”、“窗台板”3个子目，移入“不锈钢自动伸缩门”子目。

（二）删除项目

删除“普通木门”14子目，10cm厚的冷藏门及冻结间门2个子目，“钢木折叠大门”子目，平开式、推拉式木板大门、平开钢木大门6个子目，“木窗”、“钢门窗”、“窗外护栏”25个子目，“铝合金门窗”12个子目，“彩板门”、“彩板窗”、“木窗台板”、“木窗帘盒”、“其他项目”22个子目，“屋架”、“木材面油漆”85个子目。

（三）调整项目

1.调整“钢制成品防火门”子目，增加了闭门器安装的工作内容。

2.调整木质防火门3个子目。将甲级、乙级、丙级合并为1个子目，删除胶合板门扇、普通木门框门口安装的工作内容。

3.调整“保温隔音门”子目，增加了闭门器安装的工作内容。

4.调整“15cm厚的冷藏门、“冻结间门”2个子目，删除制作、安装、运输、油漆等工作内容，按成品门重新编制。

5.调整“木质变电室门”、“钢制变电室门”2个子目。将这两项合并为1个子目，删除制作、安装、运输、油漆等工作内容，按成品门重新编制。

6.调整“射线防护门”、“密闭钢木门”2个子目。删除制作、安装、运输、油漆等工作内容，按成品门重新编制。

7.调整“推拉钢木大门”3个子目。将一般型、防风型、防寒型合并为“推拉钢木大门”1个子目，删除原制作、安装、运输、油漆的工作内容，按成品门重新编制。

8.调整“厂库钢门”子目，删除铁件、运输、油漆的工作内容。
9.调整“带亮塑钢门”、“不带亮塑钢门”2个子目，合并为“成品塑钢门”子目。

10.调整“单层塑钢窗”、“带纱塑钢窗”2个子目，合并为“成品塑钢窗”子目。

11.调整“细木工板窗帘盒”子目，增加了细木工板调和漆二遍工作内容。

（四）保留项目

保留“铝合金电动卷闸门（带活动小门）”子目。

 三、章节说明
（一）本章均按成品门窗现场安装编制。

（二）门窗安装项目中，门套、玻璃、合页、插销、门锁等五金零件均按包含在成品门窗单价内考虑。

（三）厂库房及围墙大门和特种门门扇所用铁件均已综合在定额内，除成品门附件以外，墙、柱、楼地面等部位的预埋铁件按设计要求另行计算。

（四）电动卷闸门（带活动小门）、防火卷帘门、电动推拉大门、不锈钢自动伸缩门、电子对讲门（单元门）、电子感应横移门、旋转自动门项目中包含相应电子装置并包括调试用工。电动推拉大门按3.6m×4.2m编制，面积不同时可以调整，不锈钢自动收缩门按5m含轨道编制，长度不同时可以调整。

（五）窗台板按大理石窗台板编制，材质不同时可以调整材料单价。

四、工程量计算

（一）各类门窗安装工程量，除注明者外，均按图示门窗洞口面积计算。

（二）装饰门、电动推拉大门、不锈钢自动收缩门、电子感应横移门、旋转自动门均按数量以“樘”为单位计算。

五、其他需要说明的事项

1.特种钢板大门、木制防火门、隔音门、变电室门、密闭钢门按100㎡框外围面积计算；推拉钢木大门、冷库门、冻结间门按100㎡门扇面积计算；钢围墙大门、射线防护门按100㎡门扇面积计算。

2.人防门可按设计面积调整单价。
第六章  楼地面工程

一、定额的适用范围、作用

本章包括12J1 楼地面、散水、台阶、坡道做法、防水、楼梯装饰面层及栏杆、楼地面隔热及地面垫层、找平层工程内容。

按常用地面、楼面工程做法综合编制，楼梯项目包括了楼梯轴线范围内全部工程量，防水工程按照近三年的工程进行平立面重新测算，综合性较强。

二、与05概定额的比较

楼地面工程原有211个子目，其中删除201项、调整10项（有两项合并为1个子目，现有子目9项），增加45项，共54项。

（一）增加项目

增加“12J1 楼地面、散水、台阶、坡道做法”28个子目，“SBS改性沥青防水卷材防水层”4个子目，“JS-复合防水涂料”2个子目，“水泥基渗透结晶型涂料防水层”2个子目，“楼梯装饰面层及栏杆”4个子目，“楼地面隔热及地面垫层”5个子目。

（二）删除项目

删除“05J1 楼地面、散水、台阶、坡道做法”15个子目，“灰土垫层”、“素土垫层”、“砂垫层”、“碎砖垫层”、“碎石垫层”等 43个子目，“在填充材料上水泥砂浆找平层2cm”子目，“沥青砂浆刚性防水”、“水泥砂浆五层做法刚性防水”4个子目，“沥青卷材石油沥青”、“玛蹄脂卷材”、“干铺油毡卷材防水”等25个子目，“2涂膜防水”14个子目，“变形缝”14个子目，“整体面层”、“块料面层”、“装饰楼地面”、“散水、坡道、台阶、明沟”85个子目。

（三）调整项目

1.调整“混凝土垫层”2个子目。将10cm及增加1cm并为1个子目，计算单位由100㎡调整为10m³，混凝土调整为预拌混凝土。

2.调整“在硬基层上水泥砂浆找平层2cm”、“水泥砂浆找平层增减0.5cm”2个子目，水泥砂浆调整为干混砂浆。

3.调整“细石混凝土在硬基层上3cm、”“细石混凝土在硬基层上增减0.5cm”2个子目，细石混凝土调整为预拌细石混凝土。

4.调整“防水砂浆”子目，调整了立面、平面防水砂浆占比，将现场搅拌水泥砂浆改为干混砂浆。

5.调整“三元乙丙”、“再生橡胶”2个子目，调整了立面、平面防水占比。

6.调整“聚氨酯两遍”子目，调整了立面、平面防水占比。

 三、章节说明

（一）本章第一节是按12J1楼地面、散水、台阶、坡道工程做法综合编制的，可直接套用。按无防水考虑，如有防水要求时，套用相应子目。

（二）找平层、防水层中均综合了平面、立面的情况，在使用中不再分平面、立面找平层、防水层。

（三）各种整体面层、块料面层和复合木地板均综合了相应材料的踢脚线，非金属骨料耐磨面层按干混砂浆踢脚编制。

（四）台阶、散水、坡道均包括土方、垫层、基层、面层、伸缩缝。

（五）楼梯装饰面层中均已综合相应材料的面层、踢脚、天棚抹灰及腰线抹灰、栏杆制作安装，栏杆材质与定额中材质不同时可以调整。楼梯底面按满刮腻子、刷内墙涂料二遍编制。

（六）地面基层按3:7灰土编制，使用材料不同时可以调整。素土垫层是按30cm计算，实际不同时，可以调整。

四、工程量计算

（一）各种找平层、整体面层、块料面层、复合木地板及地面保温均以图示轴线尺寸以“m²”计算。不扣除墙、柱、附墙烟囱和0.3 m²以内的孔洞所占的面积，应扣除设备基础、楼梯、电梯井（一层不扣除楼梯面积）。

（二）台阶、散水、坡道按水平投影面积以“m²”计算。

（三）楼梯装饰面层均以图示轴线尺寸按水平投影面积以 “m²”计算。

（四）栏杆按其中心线长度以“m”计算。

（五）防水面积计算规则：地面防水按有防水要求的房间墙中心线所围面积以“m²”计算，扣除突出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3 m²以内的孔洞所占的面积。构筑物及设备基础侧面如有要求应并入防水面积计算。墙面防水按墙面图示轴线尺寸乘以防水高度以“m²”计算。扣除门窗洞口及空圈的面积。基底防水按基础轴线所围面积以“m²”计算，基础侧面及附加层的防水面积不再单独计算。

五、其他需要说明的事项
1.环氧树脂自流平地面及楼面、非金属骨料耐磨地面及楼面、活动地板地面及楼面踢脚线，按干混砂浆踢脚线编制，设计如不同时可进行调整。

2.水泥砂浆楼梯栏杆按普通钢栏杆编制，设计如不同时可进行调整。

3. 本章不包括混凝土工作内容。

第七章  天棚工程
一、定额的适用范围、作用

本章包括天棚保温、抹灰天棚、吊顶天棚工程内容。

按近三年常用天棚工程做法综合编制，本章节18个子目均为综合子目，其中12个子目按12J天棚综合编制，天棚保温可根据设计要求增加面层做法。

二、与05概定额的比较

天棚工程原有135个子目，其中删除128项，调整7项（其中有2项合并为1个子目，有5项合并为1个子目），增加16项，天棚项目共18项。

（一）增加项目

 增加“天棚保温”4个子目，“抹灰天棚”3个子目，“12J吊顶天棚”8个子目，“铝单板面层轻钢龙骨”1个子目。
（二）删除项目

删除“抹灰天棚石灰砂浆”7子目，“钢（丝）板网天棚”“预制混凝土抹灰、勾缝”6个子目，“板天棚”14个子目，“吊顶天棚轻钢龙骨及铝合金龙骨”15个子目，“吊顶天棚木龙骨”4个子目，7-54~7-88“吊顶天棚面层”35个子目，“其他”34个子目，“05J天棚做法”13个子目。

（三）调整项目

1.调整“现浇混凝土平板”、“井字梁密肋梁” 2个子目。合并为“干混砂浆顶棚”子目，并增加了刮腻子粉二遍、内墙涂料二遍。

2.调整“吊顶天棚面层”5个子目，合并为“板天棚面层”子目，并增加了轻钢龙骨。

三、章节说明

（一）本章除天棚保温、铝单板面层、板天棚面层外，所有子目均按12J1天棚工程做法综合编制的。

（二）板天棚面层适用于胶合板面层、纤维板面层、刨花板面层。使用时可按设计面层种类调整。

（三）天棚保温项目中板下铺贴保温板子目，均已综合了面层网格布及抗裂砂浆。

（四）吊顶天棚中已综合考虑了吊顶造型的工程量，造型工程量不再单独计算。

  四、工程量计算

（一）抹灰天棚、板天棚、吊顶天棚、天棚保温、龙骨均按按轴线尺寸以“m²”计算。不扣除墙、检查洞、穿过天棚的柱、垛和附墙烟囱所占的面积，天棚检查洞和通风洞的工、料已包括在定额内不另计算。

（二）带井字梁或密肋梁的天棚抹灰，按图示轴线尺寸按水平投影面积以“m²”计算，侧面面积不再单独计算。

五、其他需要说明的事项

天棚保温综合了保温材料、抗裂砂浆、玻纤网格布的工作内容，如果面层需要装饰可增加相应子目。

第八章  屋面工程及防水工程

一、定额的适用范围、作用

本章包括12J1屋面做法、屋面保温、型材屋面、屋面隔气层、防水层工程内容。

二、与05概定额的比较

屋面工程原有44项子目，其中删除31项，调整3项（其中有2项合并为1个子目，现有子目2项），增加19项，保留10项，屋面项目共31项。

（一）增加项目

增加“12J屋面做法”8个子目，“屋面保温挤塑板”1个子目，“彩钢压型板屋面”1个子目，“彩钢板墙面”2个子目，“屋面防水层”7个子目。
（二）删除项目

删除“05J1屋面做法”4子目，屋面保温4个子目，“镀锌薄钢板压型屋面保温”１个子目，瓦屋面22个子目。

（三）调整项目

1.调整屋面保温聚苯乙烯泡沫塑料板5cm厚、每增减1 cm厚2个子目，合并为“屋面保温聚苯板10cm厚”1个子目。

2.调整“屋面保温加气混凝土块”子目，将28cm厚改为20cm厚。

（四）保留项目

1．保留“屋面保温加气混凝土块每增减1 cm厚”子目。

2. 保留“镀锌薄钢板压型屋面不保温”子目。

3. 保留“屋面采光井罩”子目。

4. 保留“屋面隔气层”6个子目。

5. 保留“彩钢夹心板屋面”子目。

三、章节说明

（一）本章第一节是按12J1屋面工程做法综合编制的。
（二）坡度超过15°的卷材屋面，或锯齿形屋面、弧形屋面、折板屋面，人工费增加10%。

（三）防水项目综合了平面、立面防水相关内容。

（四）屋面保温材料厚度与设计不同时，材料单价可以调整，消耗量不变。

四、工程量计算

（一）屋面面积按图示外墙轴线尺寸水平投影面积乘以延迟系数以“m²”计算。

（二）屋面挑檐宽度大于50cm的，挑檐并入屋面工程量。

五、其他需要说明的事项

将彩钢板墙面放入型材屋面章节。

第九章  耐酸、防腐工程

一、定额的适用范围、作用

本章删除了不常用的工程做法，现包括块料面层、整体面层、耐酸防腐涂料工程内容。

二、与05概定额的比较

耐酸、防腐工程原有164项子目，其中删除115项、调整48项，保留1项，现有49项。

（一）删除项目

删除“平铺耐酸瓷砖”3个子目，“平铺耐酸瓷板”、“平铺耐酸陶板”7个子目，“平铺铸石板”、“沥青浸渍砖”5个子目，“花岗岩”3个子目，“玻璃钢面层”21个子目，“钢屑砂浆吊车梁抹灰”１个子目，“隔离层”和“池、沟、槽砌块料”12个子目，“过氯乙烯漆混凝土面、抹灰面”、“沥青漆面漆增减一遍”7个子目，“漆酚树脂漆混凝土面”、“漆酚树脂漆抹灰面”、“醛酚树脂漆混凝土面、抹灰面”12个子目，“氯磺化聚乙烯漆混凝土面”、“氯磺化聚乙烯漆抹灰面”、“聚氨酯漆混凝土面、抹灰面”12个子目，“墙体隔热”12个子目，“楼地面隔热”6个子目，“05J工程做法”14个子目。

（二）调整项目

1.调整“平铺耐酸瓷砖65mm不勾缝”子目，增加了相应材质踢脚线。

2.调整“平铺耐酸瓷板20mm不勾缝”子目，增加了相应材质踢脚线。

3.调整“平铺铸石板20mm不勾缝”子目，增加了相应材质踢脚线。

4.调整“花岗岩60mm”子目，增加了相应材质踢脚线。

5.调整“整体面层”33个子目，增加了相应材质踢脚线。

6.调整“过氯乙烯漆（混凝土面）二底二漆二面”子目，增加了相应材质踢脚线。

7.调整“过氯乙烯漆（抹灰面）二底二漆二面”子目，增加了相应材质踢脚线。

8.调整“沥青漆（混凝土面、抹灰面）面漆二遍”子目，增加了相应材质踢脚线。

9.调整“漆酚树脂漆（混凝土面）二底二漆二面”子目，增加了相应材质踢脚线。

10.调整“漆酚树脂漆（抹灰面）二底二漆二面”子目，增加了相应材质踢脚线。

11.调整“酚醛树脂漆（混凝土面）二底二漆二面”子目，增加了相应材质踢脚线。

12.调整“酚醛树脂漆（抹灰面）二底二漆二面”子目，增加了相应材质踢脚线。

13. 调整“氯磺化聚乙烯漆（混凝土面）刮腻子一遍一底一漆一面”子目，增加了相应材质踢脚线。

14.调整“氯磺化聚乙烯漆（抹灰面）一底一漆一面”子目，增加了相应材质踢脚线。

15. 调整“聚氨酯漆（混凝土面）清漆一遍刮腻子一底二漆一面”子目，增加了相应材质踢脚线。

16.调整“清漆一遍刮腻子一底二漆一面（抹灰面）”子目，增加了相应材质踢脚线。

（三）保留项目

保留“软聚氯乙烯板地面”子目。

三、章节说明

（一）本章适用于楼地面、墙裙、设备基础、平台面层及地沟、地坑等工程的面层。

（二）各种楼地面面层中，均已综合踢脚线。

（三）如设计中的材料规格、品种不同时，可进行换算。

 四、工程量计算

（一）块料面层、整体面层、耐酸防腐涂料工程量，均扣除0.3 m²以上的孔洞面积后，按实铺面积以“m²”计算。

（二）平面砌双层耐酸块料，按相应定额两倍计算。

五、其他需要说明的事项

本章各子目均包含同地面材质一样的踢脚线，如设计不同时可调整相应材料定额。
第十章  构筑物工程

一、定额的适用范围、作用

本章对常用构筑物进行综合编制，包括烟囱、蓄水池工程内容。

二、与05概定额的比较

构筑物工程原62个子目，全部删除，增加11项。

（一）增加项目

增加“预拌钢筋混凝土烟囱”子目，“国标07S906钢筋混凝土蓄水池”10个子目。

（二）删除项目

删除“砖烟囱”20个子目，“水塔”30个子目，“国标96S蓄水池”12个子目。

三、章节说明

（一）本章子目是根据现行国标图集，选用我省常用规格编制的。如设计与本定额所编项目出入较大时，可参照现行建筑、装饰工程消耗量定额计算。

（二）烟囱项目只列取了预拌钢筋混凝土烟囱，已综合基础衬砌、隔热工程。按图集《05G212钢筋混凝土烟囱》筒壁型号TB100/3.0-2基础型号J100/3.0-5编制。

（三）本章子目均综合了土方工程、垫层铺设、脚手架及模板的搭设、主体的浇筑、图集设计的装修及内衬等全部工程内容。

 四、工程量计算

本章各子目按数量均以“座”为单位进行计算。

五、其他需要说明的事项

预拌钢筋混凝土烟囱按液压滑升钢模筒身高度100m编制，按图集《05G212钢筋混凝土烟囱》筒壁型号TB100/3.0-2基础型号J100/3.0-5编制，设计与本型号不同时，可以调整相应定额。

第十一章  厂区附属工程

一、定额的适用范围、作用

本章包含道路、混凝土化粪池、检查井、承插式混凝土管、围墙工程内容。

二、与05概定额的比较

厂区附属工程原有210项，其中删除203项，调整7项，增加40项，现有47项。在05概算定额的基础上增加了垂运费、泵送费定额子目，由原来的人工挖土改为机械挖土。

（一）增加项目

增加“12J路”8个子目，“12J场”3个子目，“混凝土路边石、天然石料路边石”2个子目，“12S8混凝土化粪池、玻璃钢化粪池”12个子目，“砖砌检查井1m以内及以上” 2个子目，“塑料检查井（有防护井盖检查井有流槽）”1个子目，“预制装配式圆形混凝土定型井直径1m以内及以上”2个子目，“预制装配式矩形混凝土定型井井深3.85米”子目，“12S8圆形立式阀门井内径1.2m、12S8矩形水表井3.5m×2m×1.6m、12S8小号直通电缆人孔井1.8m×1.2m×1.8m” 3个子目，“大门柱石材”子目， “240厚砖围墙每增高10cm”子目，“12J9围墙”4个子目。

（二）删除项目

删除“道路工程”22个子目，“室内外暖沟”48个子目，“砖砌矩形化粪池”16个子目，“S231圆形排水检查井”、“砖砌圆形阀门井”、“室内砖砌水表井”、“室外砖砌水表井”87个子目，室外排水管道承插式陶土管9个子目，“素混凝土管（直径400mm）”子目，“120厚砖围墙”、240厚砖围墙、“砖垛铁栅围墙”共9个子目，“大门柱清水”、“大门柱水刷石”2个子目，围墙、灯框、大门8个子目，“不锈钢自动伸缩门”子目移入门窗工程。

（三）调整项目

1.调整“现浇C25混凝土路面面层每增减1cm”子目，将人工挖土调整为机械挖土，将现浇混凝土调整为预拌混凝土。

2.调整承插式钢筋混凝土管直径500mm、直径600mm，承插式素混凝土管直径300mm，3个子目，挖土由原来的人工挖土改为机械挖土，增加135°混凝土基础。

3.调整“240厚砖围墙柱距4.2m, 高2.2m”子目，将人工挖土调整为机械挖土，将水泥砂浆调整为干混砂浆。

4.调整“大门柱水泥砂浆”子目，将水泥砂浆调整为干混砂浆，并明确了柱的断面尺寸。

5.调整“大门柱面砖”子目，将水泥砂浆结合层调整为干混砂浆结合层，并明确了柱的断面尺寸。

三、章节说明

（一）道路工程综合了土方、基层、面层的做法，如设计面层厚度、使用材料不同时可以调整。道路工程项目均未综合路边石（道牙），如设计需要，可另列项目计算。

（二）化粪池、定型井均按国标图集计算。井深系指自垫层上表面至井盖表面。

（三）围墙项目综合了场地平整、脚手架、抹灰、油漆等项目，大门、门柱应另列项目计算。

四、工程量计算

（一）道路工程量按其图示尺寸以“m²”计算。

（二）各种化粪池、检查井按数量以“座”计算。

（三）围墙工程量按其中心线长度以“m”计算。

五、其他需要说明的事项

1.承插式混凝土管按12系列建筑标准设计图集“12S8”编制，基础按135°混凝土基础，挖土深度按2m编制。设计不同时，可以换算。

2.11-27、11-28砖砌检查井区分井内径1000mm以内和1000mm以外。

第十二章  脚手架工程

一、本章主要内容及特点

本章主要包括单层建筑（现浇框架结构、预制排架结构、其他结构）、多层建筑（现浇混凝土结构、其他结构）综合脚手架。对不同建筑面积、建筑高度的项目在05概算定额的基础上进行进一步综合，不再区分建筑面积设置定额项目，定额综合性更强。

二、与05概定额的比较

脚手架工程原有69项，删除项目58项，合并调整11项为3项，新增项目6项，共9项。

（一）增加项目

增加“单层建筑-其他结构”2个子目，“多层建筑-现浇混凝土结构”2个子目，“多层建筑-其他结构”2个子目。

（二）删除项目

删除“单层建筑-混合结构”8个子目，“单层建筑-现浇框架结构-高度在5m以内”4个子目，“单层建筑-现浇框架结构-高度在14-15m以内”4个子目，“单层建筑-预制排架结构-高度在14-15m、23-24m以内”8个子目，“多层建筑-混合结构”9个子目，“多层建筑-现浇框架结构”24个子目，“多层建筑-层高2.2m以内综合脚手架”1个子目。

（三）调整项目

1.调整“单层建筑-现浇框架结构-高度在8-9m以内”为“单层建筑-现浇框架结构-檐高（9m以内）”，4个子目合并为1个子目。

2.调整“单层建筑-预制排架结构-高度在9m以内”为“单层建筑-预制排架结构-檐高（9m以内）”，4个子目合并为1个子目。

3.调整“多层建筑-现浇框架结构-高度在30m以内”为“多层建筑-现浇混凝土结构-檐高（30m以内）”，3个子目合并为1个子目。

三、章节说明

（一）本章是以扣件式钢管脚手架、木脚手板为主编制的。

（二）综合脚手架中已包括了内外墙砌筑、现浇混凝土基础、现浇框架混凝土、现浇混凝土电梯井壁、依附斜道、内外装饰、地下室墙防水及金属构件安装等所需的各种脚手架。

（三）综合脚手架已综合考虑层高超过3.6米以上项目。

（四）独立地下建筑物脚手架按单层框架结构执行，地下一层乘以系数0.7；地下二层乘以系数0.9。

四、工程量计算

（一）综合脚手架按建筑面积以“m²”计算。

（二）建筑的高度以设计室外地坪至檐口滴水的高度为准（无檐口滴水时，建筑物的高度以设计室外地坪至楼板顶面），如有女儿墙，其高度算至女儿墙顶面。
多层（跨）建筑物如高度不同时，应分别以不同高度计算。
同一建筑物中有不同结构时，分别以不同结构的建筑面积，按相应的结构类型、建筑物的总建筑面积及高度的综合脚手架项目计算。
突出屋面的水箱间、电梯机房、楼梯间等其高度均不得计算在建筑物的高度之内，但其建筑面积应按规定计算，并入相连的主体结构的建筑面积内，按建筑物的高度套用相应的综合脚手架项目。

（三）单层建筑如与多层建筑相连者，以相连的分界墙分界，分界墙所占的面积并入较高建筑物内，如建筑物高度相同者，以相连的分界墙中心线分界，分别套用综合脚手架项目。

第十三章  垂直运输工程

一、本章主要内容及特点

本章将原有定额子目精简缩编，主要包括建筑物垂直运输费。

二、与05概定额的比较

垂直运输工程原有73项，删除36项，调整合并37项，共13项。

（一）删除项目

删除构筑物垂直运输14项，全现浇结构11项，现浇结构（滑模施工）11项。

（二）调整项目

1.厂房按±0.00m以上，砖混结构、现浇框架、其他结构调整合并为6个子目，增加装饰装修垂直运输费。
2.其他建筑物±0.00m以上20m以内、30m以内、60m以内、100m以内，砖混结构、现浇框架、其他结构调整合并为6个子目，增加了装饰装修垂直运输费。
3.调整“地下室垂直运输(一层)、地下室垂直运输(二层)”，2个子目合并为1个子目，增加了装饰装修垂直运输费。

三、章节说明

（一）同一建筑上下结构不同时按结构分界面分别计算建筑面积套用相应定额项目，檐高均应以该建筑物总檐高为准；同一建筑水平方向的结构或高度不同时，以垂直分界面分别计算建筑面积套用相应定额项目。

（二）建筑物檐高以设计室外地坪标高作为计算点，建筑物檐高按下列方法计算，突出屋面的电梯间、水箱间、亭台楼阁等均不计入檐高内。

1.平屋顶带挑檐的，算至挑檐板结构下皮标高；

2.平屋顶带女儿墙的，算至层面结构板上皮标高；

3.坡屋面或其他曲面屋顶均算至外墙（非山墙）的中心线与屋面板交点的高度；

4.上述多种情况同时存在时，按最大值计取。

（三）建筑物的垂直运输执行以下规定：

1．带地下室的建筑物以±0.00为界分别套用±0.00以下及以上的相应项目。

2．无地下室的建筑物套用±0.00以上的相应项目：当基础深度（基础底标高至±0.00）超过3.6m时，基础的垂直运输按±0.00处外围（含外墙保温板）水平投影面积，套用±0.00以下一层子目乘以系数0.70。

3．接层工程的垂直运输费按接层的建筑面积套用相应项目乘以系数1.50，高度按接层后的檐高计算。

4．预制钢筋混凝土柱、钢屋架的单层厂房按预制排架项目计算。

5．本章是按Ⅰ类厂房为准编制的，Ⅱ类厂房项目乘以系数1.14。厂房分类如下表：

	Ⅰ    类
	Ⅱ    类

	机加工、机修、五金缝纫、一般纺织（粗纺、制条、洗毛等）及无特殊要求的车间
	厂房内设备基础及工艺要求较复杂、建筑设备或建筑标准较高的车间。如铸造、锻压、电镀、酸碱、电子、仪表、手表、电视、医药、食品等车间


注：建筑标准较高的车间是指：①有吊顶或油漆的顶棚。②内墙面贴墙纸（布）或油漆墙面。③水磨石、自流平或块料面层地面。以上三项其中一项所占建筑面积达到全车间建筑面积50%及以上者，即为建筑标准较高的车间。

6．檐高3.6m以内的单层建筑不计算垂直运输费。

7．采用卷扬机、塔式起重机施工已包括构件安装，因建筑物造型所限，构件安装不能就位时，部分构件安装必须使用其他起重机机械安装时，应另行计算。不扣除项目垂直运输台班量。

8．结构类型适用范围：

	现浇框架结构
	　　其他结构

	现浇框架、框剪、剪力墙结构
	除混合结构、现浇框架、框剪、剪力墙结构及预制排架结构以外的结构类型


（四）部分使用泵送混凝土的工程，其垂直运输机械费按以下方法增加：按非泵送混凝土数量占现浇混凝土总量的百分比乘以7%，再乘以按项目计算的整个工程的垂直运输费。 

（五）需要注意的事项

本章说明与2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》一致。

四、工程量计算

（一）建筑物垂直运输费区分不同建筑物的结构类型及檐高按建筑面积以“㎡”计算，建筑物以±0.00为界分别计算建筑面积套用相应项目。

（二）需要注意的事项

本章工程量计算规则与2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》一致。

五、其他需要说明的事项

本章建筑物垂直运输费已综合考虑装饰装修垂直运输费，同一工程的装饰装修垂直运输费不再单独计取。

第十四章  建筑物超高费

一、本章主要内容及特点

本章设檐高30、60、100（m以内）共3个常用子目。

二、与05概定额的比较

建筑物超高费原有11项，删除8项，保留调整檐高30m以内、60m以内、100m以内3个子目。

三、章节说明

（一）建筑物檐高以设计室外地坪标高作为计算点，建筑物檐高按下列方法计算，突出屋面的电梯间、水箱间、亭台楼阁等均不计入檐高内。

1．平屋顶带挑檐的，算至挑檐板结构下皮标高；

2．平屋顶带女儿墙的，算至层面结构板上皮标高；

3．坡屋面或其他曲面屋顶均算至外墙（非山墙）的中心线与屋面板交点的高度；

4．上述多种情况同时存在时，按最大值计取。

（二）同一建筑物高度不同时，按不同高度的建筑面积，分别按相应项目计算。

（三）超高增加费综合了由于超高施工人工、其他机械（扣除垂直运输、吊装机械、各类构件的水平运输机械以外的机械）降效以及加压水泵等费用。垂直运输、吊装机械的超高降效已综合在相应章节中。

（四）需要注意的事项

本章说明与2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》一致。

四、工程量计算

（一）建筑物自设计室外地坪至檐高超过20m的建筑面积（以下简称超高建筑面积）计算超高增加费，其增加费均按与建筑物相应的檐高标准计算。20m所对应楼层的建筑面积并入建筑物超高费工程量，20m所对应的楼层按下列规定套用定额：

1．20m以上到本层顶板高度在本层层高50% 以内时，按相应超高项目乘以系数0.50套用定额。

2．20m以上到本层顶板高度在本层层高50% 以上时，按相应超高项目套用定额。

（二）超高建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2013)的规定计算。

（三）建筑物20m以上部分的层高超过3.6m时，每增高1m（包括1m以内），按相应超高项目提高25%。

（四）需要注意的事项

本章工程量计算规则与2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》一致。

五、其他需要说明的事项

本章建筑物超高费已综合考虑装饰装修超高费，装饰装修超高费不再单独计取。

第十五章  大型机械一次安拆及场外运输费

一、本章主要内容及特点

本章主要内容包括塔式起重机基础，施工电梯基础，塔式起重机，自升式塔式起重机，施工电梯，柴油打、拔桩机，潜水钻孔机，长螺旋钻孔机，静力压桩机的一次安拆费及履带式挖掘机，履带式推土机，柴油打桩机，静力压桩机，塔式起重机，自升式塔式起重机，施工电梯，潜水钻孔机，轮胎式装载机，自行式铲运机，履带式拖拉机，轮胎式起重机，汽车式钻机，汽车式起重机，长螺旋钻机的场外运输费。

大型机械所列项目均为自有机械综合考虑。

二、与05概定额的比较

本章将“塔式起重机基础及轨道铺拆费用”、“特大型机械安装、拆卸一次费用”合并为“大型机械一次安拆费”。

大型机械一次安拆及场外运输费原有14项，删除2项，新增18项，调整4项（10项调整为4项），共24项。

（一）增加项目

增加“塔式起重机基础”、“施工电梯基础”、“塔式起重机”、“柴油打”、“拔桩机”、“潜水钻孔机”、“长螺旋钻孔机”、“静力压桩机一次安拆费”7个子目。

增加“柴油打桩机”、“静力压桩机”、“塔式起重机”、“潜水钻孔机”、“轮胎式装载机”、“自行式铲运机”、“履带式拖拉机”、“轮胎式起重机”、“汽车式钻机”、“汽车式起重机”、“长螺旋钻机场外运输费”11个子目。

（二）删除项目

删除“塔式起重机基础及轨道铺拆费用”2个子目。

（三）调整项目

1.调整合并特、大型机械安装、拆除一次费用施工电梯提升高度（m）75、100、200以内3个子目为“大型机械安拆费施工电梯”1个子目。

2.调整合并特、大型机械场外运输费用履带式挖掘机(液压)斗容量（m3）1以内、1以外2个子目为“大型机械场外运输费履带式挖掘机”1个子目。

3.调整合并特、大型机械场外运输费用履带式推土机功率（kw）90以内、90以外2个子目为“大型机械场外运输费履带式推土机”1个子目。

4.调整合并大型机械场外运输费用施工电梯提升高度（m）75、100、200以内3个子目为“大型机械场外运输费施工电梯”1个子目。

三、章节说明

（一）本章已包括固定塔式起重机基础、自升式塔式起重机行走轨道、不带配重的自升塔式起重机固定式基础和施工电梯的基础。

（二）安装拆卸费中已包括机械安装后的试运转费用。

（三）安装拆卸费中自升式塔式起重机安拆费是以塔高70m确定的。如塔高超过70m时，每增加10m，安拆费增加20%，其场外运输费增加5%。

（四）场外运输费用已包括机械的回程费。

（五）场外运输费用运距是按25km以内计算的，超过25km时，承发包双方协商确定全部运输费用。

（六）需要注意的事项

塔式起重机基础及施工电梯的基础均包括在基础单价内,不再按照实际发生调整计算。

四、工程量计算

大型机械安拆次数及场外运输台次按施工组织设计确定。

五、其他需要说明的事项

本章大型机械规格均按2012年《河北省建设工程施工机械台班单价》最高规格考虑，可以根据工程情况予以调整。

第十六章  装配式混凝土结构工程

一、本章主要内容及特点

本章主要包括“柱安装”、“楼板安装”、“梁安装”、“阳台板、空调板安装”、“墙板安装”、“楼梯安装”、“综合脚手架”、“垂直运输费”、“超高增加费”项目。

本章共16个子目，均为新增项目。

二、章节说明

（一）本章适用于装配式混凝土结构专业工程项目，其他项目根据设计要求按本定额相关项目套用，本定额未含项目按现行《河北省装配式混凝土结构工程定额》相应项目及规定执行。

（二）预制混凝土构件安装综合了墙缝处理、注浆、构件场内运输、支撑等内容。如设计与本定额规定不同时，可根据设计要求进行调整。

（三）装配楼层的现浇混凝土项目执行本定额相应章节项目，人工乘以1.25系数。

（四）矩形柱、异形柱安装是按照柱单个构件3m3以内编制的，柱单个构件在3m3以上的人工乘以系数0.85。

（五）单层装配式混凝土结构工程不分檐高均计取垂直运输费用。

（六）需要注意的事项：

墙构件安装注浆按照连续注浆考虑。

三、工程量计算

（一）预制混凝土构件安装工程量，按图示尺寸计算以“m3”计算。扣除门窗洞口所占体积，不扣除构件内钢筋、铁件、保温所占体积及空心楼板空芯、单个面积≤0.3 m2的孔洞体积。叠合梁、叠合板现场浇筑混凝土不计入安装工程量。

梁安装所用的套筒、柱安装所用的钢抱箍计算在构件价格内，不另行计算。

（二）综合脚手架按建筑面积以“m2”。

（三）垂直运输费区分建筑物檐高（层数）按建筑面积以“m2”计算，建筑物以±0.00为界分别计算建筑面积套用相应项目。

（四）建筑物檐高超过20m时计取超高增加费，超高增加费区分不同檐高,按超高部分建筑面积，以“m2”计算。

第十七章  装配式钢结构工程

一、本章主要内容及特点

本章共6个子目，主要包括实体部分、垂直运输费项目。

二、章节说明

（一）本章适用于装配式钢结构专业工程项目，其他项目应根据设计要求按本定额相关项目套用。

（二）预制钢构件安装区分厂(库)房和住宅、公共建筑钢结构分别套项，综合了钢构件安装、楼层板、钢支座、螺栓、栓钉、临时定位、刷油及防火涂料等内容。

（三）本章构件安装未包括墙面板、屋面板安装项目，墙面板、屋面板执行《河北省装配式钢结构工程定额》相关项目。 

（四）具有装配式钢梁、钢柱、钢楼承板楼层的钢筋制作安装、砌筑、混凝土安装项目执行本定额相应章节项目，人工乘以系数1.10。

（五）厂（库）房钢结构安装的垂直运输费已包括在构件安装项目内，不另行计算。住宅、公共建筑钢结构安装项目垂直运输费按本章相应项目执行。若一个单位工程中同时包含厂房和办公建筑，办公部分的垂直运输费单独计算。
（六）脚手架按本定额相应章节项目和规定执行。

（七）工程主体结构超高增加费按本定额相关措施项目套用，其中人工消耗量乘以系数0.85。

（八）本章是按照常规工程测算编制的，设计用量不同或特殊情况可以调整。

四、工程量计算

（一）构件安装工程量按建筑面积以“㎡”计算。

（二）垂直运输区分建筑物檐高，按建筑面积以“㎡”计算，以±0.00为界分别计算建筑面积套用相应项目。

因排版软件导致建筑工程概算定额部分数据有误，修正表如下：
	概算项目基价不变预算子目修正

	序号
	概算项目
	概算项目综合的预算子目

	
	概算子目编码
	预算子目编码
	修正前单价
	修正后单价

	1
	5-7
	A5-44
	6312.32 
	56312.32 

	2
	5-8
	A5-14
	5863.91 
	40863.91 

	3
	5-9
	A5-46
	4261.58 
	49261.58 

	4
	5-10
	GA5-14
	5863.91 
	55928.91

	5
	5-14
	A5-32
	11696.17 
	66696.17 

	6
	5-15
	A5-24
	8175.12 
	53175.12 

	7
	5-16
	A5-26
	10552.23 
	65552.23 

	8
	5-17
	A5-30
	2181.66 
	32181.66 

	9
	5-18
	A5-47
	4445.40 
	84445.40 

	10
	5-19
	A5-48
	4918.54 
	59918.54 

	11
	11-4
	S2-783
	843.00 
	4451.50 

	12
	11-25
	GA9-124
	8750.66 
	31070.66

	13
	11-29
	G6-1011
	2395.61 
	12395.61 


	概算项目修正

	序号
	概算子目编码
	修 正 前
	修 正 后

	
	
	基价
	人工费
	材料费
	机械费
	基价
	人工费
	材料费
	机械费

	1
	1-8
	17374.93
	4513.61 
	7930.91 
	4930.41 
	17451.02
	4521.72 
	7928.68 
	5000.62 

	2
	6-8
	31461.01 
	5066.76 
	26103.92 
	290.33 
	31574.75 
	5180.93 
	26103.61 
	290.21 

	3
	6-9
	16691.99 
	4382.65 
	11893.16 
	416.18 
	16822.28 
	4396.18 
	12009.32 
	416.78 

	4
	6-18
	11984.61 
	3097.49 
	8686.90 
	200.22 
	12114.98 
	3110.98 
	8803.14 
	200.86 

	5
	6-27
	16579.93
	5976.92 
	10354.57 
	248.44 
	18955.14 
	6740.70 
	11937.09 
	277.35 

	6
	6-28
	22613.08
	6267.42 
	16060.90 
	284.76 
	24988.29 
	7031.20 
	17643.42 
	313.67 

	7
	7-3
	8308.11
	1375.89 
	6930.64 
	1.58 
	8570.81 
	1398.88 
	7169.94 
	1.99 

	8
	7-4
	5654.54 
	1029.39 
	4623.57 
	1.58 
	5917.23 
	1052.37 
	4862.87 
	1.99 

	9
	7-12
	8647.92 
	2318.54 
	6232.97 
	96.41 
	8828.91 
	2499.26 
	6233.17 
	96.48 

	10
	10-3
	152962.70
	37207.66 
	99105.78 
	16649.26 
	161254.66 
	36949.21 
	98428.55 
	25876.90 

	11
	10-4
	282052.68 
	64636.51 
	186804.35 
	30611.82 
	306495.35 
	64926.27 
	190328.76 
	51240.32 

	12
	10-5
	382220.48 
	86042.87 
	252566.29 
	43611.32 
	420225.11 
	87091.06 
	258334.43 
	74799.62 

	13
	10-6
	464839.13 
	103720.63 
	307968.23 
	53150.27 
	512907.34 
	104977.66 
	315005.25 
	92924.43 

	14
	10-7
	122429.56 
	24333.53 
	83561.61 
	14534.42 
	130726.71 
	24657.76 
	85335.40 
	20733.55 

	15
	10-8
	148101.47 
	30529.74 
	101030.14 
	16541.59 
	159326.00 
	30955.29 
	103354.75 
	25015.96 

	16
	10-9
	320856.70
	65783.83 
	219415.51 
	35657.36 
	346066.83 
	66578.61 
	223729.61 
	55758.61 

	17
	10-10
	440962.51 
	90788.10 
	303573.79 
	46600.62 
	479280.55 
	91896.88 
	309708.28 
	77675.39 

	18
	10-11
	515409.33 
	105990.94 
	353652.03 
	55766.36 
	560147.52 
	107232.63 
	360557.44 
	92357.45 

	19
	11-1
	14166.63
	3164.03 
	8142.41 
	2860.19 
	14556.10 
	3164.05 
	8532.72 
	2859.33 

	20
	11-6
	23725.69
	2608.62 
	17347.95 
	3769.12 
	24116.66 
	2608.63 
	17739.59 
	3768.44 

	21
	11-7
	26273.09
	3905.10
	19088.59 
	3279.40 
	26664.42 
	3905.11 
	19480.24 
	3279.07 

	22
	11-10
	25118.37 
	4714.82 
	17566.85 
	2836.70
	25508.35 
	4714.79 
	17957.12 
	2836.44 

	23
	11-30
	2828.46
	1819.36 
	797.28 
	211.82 
	3517.92 
	1819.32 
	1486.82 
	211.78 

	24
	11-31
	4025.09
	2792.76 
	887.64 
	344.69 
	5227.74 
	2792.72 
	2090.01 
	345.01 

	25
	11-32
	5457.66
	3886.10
	1051.17 
	520.39 
	7181.82 
	3886.11 
	2775.12 
	520.59 

	26
	11-43
	72214.24 
	14804.96 
	50201.19 
	7208.09 
	65638.56
	14805.01 
	43594.48 
	7239.07 

	27
	11-44
	43013.78 
	7843.20
	28256.63 
	6913.95 
	44724.42 
	7843.19 
	29921.79 
	6959.44 

	28
	16-15
	2984.44
	2328.88
	0
	655.56
	2964.23
	2308.79
	0
	655.44

	29
	16-16
	5422.65
	4517.39
	0
	905.26
	5656.27
	4750.01
	0
	906.26

	30
	17-1
	25111.38
	7589.58
	12924.17
	4597.63
	24935.22
	7589.56
	12747.32
	4598.34


	概算及综合预算子目修正

	序号
	概算项目
	概算项目综合的预算子目

	
	概算子目编码
	修 正 前 
	修 正 后 
	预算子目    编码
	修正前       单价
	修正后       单价

	
	
	基价
	人工费
	材料费
	机械费
	基价
	人工费
	材料费
	机械费
	
	
	

	1
	4-29
	14194.39
	1989.57
	12071.27
	133.55
	14245.16
	2040.15
	12071.47
	133.54
	G12-427
	13.43
	13.95

	2
	5-24
	165875.04
	8526.00
	156872.04
	477.00
	167700.00
	10351.00
	156872.00
	477.00
	G8-46
	1658.75
	1677.00

	3
	7-8
	5184.19
	1235.22
	3879.87
	69.10
	5699.84
	1749.81
	3880.93
	69.10
	G13-111
	42.02
	46.19

	4
	10-1
	1658266.56
	439478.03
	1038557.86
	180230.67
	1639153.47
	439478.09
	1019445.37
	180230.01
	G1-37
	8666.20
	8811.49

	5
	11-5
	16942.38
	3886.52
	10109.57
	2946.29
	19737.33
	4919.28
	11727.53
	3090.52
	GA10-17
	4800.20
	5161.81

	6
	11-9
	28587.55
	876.34
	26503.72
	1207.49
	29796.24
	876.35
	26503.62
	2416.27
	GS2-649
	317.42
	16376.00

	7
	11-11
	13168.12
	1644.50
	8667.68
	2855.94
	13197.61
	1644.51
	8698.30
	2854.80
	A10-98
	5472.66
	5503.26

	8
	11-12
	34654.66
	3798.01
	26925.87
	3930.78
	37450.44
	4830.76
	28543.84
	4075.84
	GA10-17
	4800.20
	5161.81

	9
	11-22
	79424.33
	16739.06
	55213.50
	7471.77
	82575.24
	16739.05
	55210.54
	10625.65
	GS2-649
	318.42
	16376.00

	10
	17-2
	72625.12
	23109.87
	37797.42
	11717.83
	72422.03
	23109.85
	37594.46
	11717.72
	2-2
	4995.80
	5054.38
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